
【報告書】

病院の水まわりと老朽化に関する調査（2021年度）

調査目的

調査期間＊ 2022年 2月～12月

調査方法＊ 郵送調査

回答方法 WEB、FAX

調査対象＊ 病床を有する全国の施設課様

回答数＊ n=２９

)

癒しのトイレ研究会



1～100床

3%
101～200床

21%

201～300床

10%301～400床

35%

401～500床

3%

501床以上

7%

無回答

21%

Ｑ. 病床数

Ｑ. 一番古い病棟の築年数

n=29

n=29

n=29

Ｑ. 機能分類

1～10年
7%

11～20年
27%

21～30年
3%

31～40年
21%41～50年

14%

無回答
28%

急性期
24% 療養型

4%

急性期・療養型
10%

急性期・その他
4%

無回答
48%



n=23

n=29

多床室の中

(廊下に近い位置）

24%

多床室の中

（ベッドより奥の窓に近い位置）

3%
多床室の外側

（一旦廊下に出たところに出入り口）

52%

多床室各々への設置は不要

21%

n=29

10%

52%

41%

3%

各々にトイレ設置(多床室の中）

各々にトイレ設置（多床室外側）

設置されていない

その他

完全に分けている

30%

ほぼ分けている

44%

どちらともいえな

い

9%

あまり分けていない

17%

Ｑ. 病棟多床室の各々にトイレは設置されているか （複数回答）

Ｑ. 病棟多床室のトイレの設置はどこが良いと思うか

Ｑ. 手洗い設備は患者用とスタッフ用とで分けられているか

多床室の外側の理由
（一旦廊下に出たところに出入り口）

音や臭いのプライバシーが気になる
と思うため。
臭気、音漏れなど気になることがあ
る。

多床室の中の理由
（廊下に近い位置）

ナースコール時にすぐに駆け付ける
ことができる。
また有事の際の逃げ遅れ確認が早く
できる。



完全に

分けている

42%
ほぼ

分けている

46%

どちらともいえない

8%

あまり分けていない

4%

n=24

n=24

Ｑ. スタッフ用手洗い設備は器具を洗う設備と分けられているか

上げるべき

52%やや上げるべき

31%

現状のまま

17%

ある

87%

ない

13%

Ｑ. 老朽化している施設はあるか

n=23

Ｑ. 感染対策を考慮した場合、今後、自動水栓の割合をどうするべきと思うか



Ｑ. 老朽化による課題がある場所

52%

29%

29%

29%

19%

29%

14%

10%

33%

33%

43%

29%

29%

57%

33%

48%

38%

38%

52%

62%

57%

5%

外装

エントランス

待合室

外来トイレ

外来受付

診察室

手術室

ICU

多床室（トイレ・洗面以外）

個室（トイレ・洗面以外）

病棟トイレ

病棟洗面所

病棟シャワー

病棟浴室

スタッフステーション

汚物処理室

厨房

内装床全般

内装壁全般

空調全般

照明全般

その他

n=21

その他（自由記入）

一部蛍光灯の残あり/屋上



17%

28%

17%

50%

28%

22%

17%

6%

0%

ビニル床シートの変色（白化現象）

ビニル床シートの汚れ

ビニル床シートのふくれ

ビニル床シートの損傷

ビニル床タイルの汚れ

ビニル床タイルの損傷

タイルカーペットの汚れ（染み、変色など）

ビニル以外の床に不具合がある

その他の現象

n=18

Ｑ. 床の老朽化等で特に気になる現象 （複数回答）

自由記入

接着剤の劣化による剥がれが目立つ

79%

16%

11%

32%

5%

11%

ビニルクロス

タイル（目地を含む）

ポリエステル化粧板

塗装

メラミン系不燃化粧板

その他
n=19

Ｑ. 壁に関して特に老朽化や汚れ・破損が目立つもの （複数回答）



n=23

n=23

Ｑ. 施設全体の建て替えより短いスパンで、トイレだけの改修ができると良いと思うか

その他の回答

金銭面

n=21

抜けてる！Q20+SQ、Q22,Q23,Q24,

71%

43%

38%

62%

19%

24%

5%

騒音

粉塵

工期

振動

臭気

他のトイレへの患者の誘導

その他

n=23

Ｑ. 空調と換気において今後重要と思われること

43%

26%

70%

48%

9%

35%

30%

0%

温度管理

湿度管理

感染対策

換気量の確保

エリア別空気状況のモニタリング

エリア別の陰圧・陽圧管理

気流（空気の流れ）の管理

その他

理由

COVID-19対策、
外来・検査・病棟含む。
コロナ対策。

Ｑ. 運営しながらトイレ単独改修が困難な場合、その理由 （複数回答）

そう思う

57%

そう思わない

43%



Ｑ. 清掃においての課題 （複数回答）

n=18

自由記入

・新病院建築について教えてほしいです。
・オストメイトが簡単に取付けできるようなトイレの設計をして頂きたい。
・自動水栓の吐水がセンサーから離れてすぐに停止ではなく、もう少し水が出てくれればと思う
事がある（遅延タイマー等）当院では手洗いの排水管つまりが多く、その防止にならないかと
思い！

Ｑ. 自由記述（課題や研究会で取り上げるべき内容など）

15%

6%

11%

0%

0%

4%

9%

0%

0%

11%

0%

11%

0%

清掃の仕上がりや品質に不満が

適切な清掃方法確立が不十分

感染対策に沿った清掃が実施

適切な洗剤の選定が困難

適切な消毒剤の選定が困難

適切な清掃道具の選定が困難

清掃スタッフの人手が不足

清掃業者の安全確保が困難

清掃業者の確保が困難

清掃委託コストが高い

清掃コストの確保が困難

技術や知識のある清掃業者の

その他

自由記入

・当院は自前スタッフです
・全体的に老朽化が進み、クオリティを上げるのが難しい
・特にありません
・特に今のところ不満はなし

感染対策に沿った清掃が実施できていない

清掃の仕上がりや品質に不満がある

技術や知識のある清掃業者の確保が困難


